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GZK/ 224 /2022

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BOCHNI

Dotyczy: Decyzjinr 108/2022 zdnia 01.09.2022 r. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bochni.

Gminny Zaklad Komunalny w Kobylcu stosownie do decyzji nr 108/2022
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni niniejszym informuje, ze
w celu doprowadzenia kwestionowanego parametru wody pitnej do wartoéci okreslonej
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294), w wodociggach
administrowanych przez GZK w Kobylcu wykonana w trybie natychmiastowym:

- mycie studni posredniej na Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej

- dodatkowe kilkukrotne ptukanie filtréw pospiesznych na SUW w Chrostowej,

- plukanie sieci wodociggowej

- sprawdzenie poprawnosci dzialania sytemu uzdatniania wody w osadnikach

- sprawdzenie poprawnosci dzialania wszystkich urzadzeh SUW w Chrostowej
odpowiedzialnych za proces uzdatniania i dezynfekcji wody.

Zlecono kontrolny pobor wody do badania w dniu 01.09.2022 w Gminnym Zakladzie

Komunalnym Kobylec 64a , 32-740 Lapanéw oraz na Stacji Uzdatniania Wody Chrostowa

przez Laboratorium Wody z Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.

Z 0.0. w Limanowe;j.
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