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SN/ Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.

34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7
Laboratorium Wody i Sciekow
tel. fax. (0-18) 33-76- 028
e-mail: laboratorium@mzgkim.limanowa.pl
www.mzgkim.limanowa.pl

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

v

BADANIA

AB 1223

Limanowa, 24.09.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1876/Z/2022

Nazwa i adres klienta: Gminny Zaktad Komunalny Kobylec 64A, 32 — 740 Lapanéw

Numer zlecenia/umowy: 821/2022

Miejsce pobrania proébki: kran — kuchnia Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60, 32-740 Lapanéw

Badany obiekt: probka wody do spozycia

Data przyjecia probki: 21.09.2022

Stan prébki w chwili przyjecia: odpowiedni

Data/y wykonania badania: 21.09.2022 —24.09.2022

Miejsce wykonania badania: Laboratorium Wody i Sciekéw ul. Starodworska 31, 34-600 Limanowa

Probka dostarczona, pobrana: przez probkobiorce — pracownika Laboratorium w dniu 21.09.2022 r. Kod prébkobiorcy 08.
Protok6t pobrania probek wody Nr 1540/2022.

Cel realizacji badania: badanie jest realizowane na potrzeby obszaru regulowanego prawnie.

Wyniki badan:
Lp. Badany parametr i metody Wynik badania | Jednostka Identyfikacja metody Dopuszczalny zakres wartosci** Stwierdzenie
badawcze/pomiarowe + niepewnos¢ badawczej zgodnosci***
wyniku badania*
Kod prébki
1876/Z/22

1 Poblera.nie p.rébek do badan R ) PN-EN ISO 194582007 R R
mikrobiologicznych A, (S)
Pobieranie prébek do badan i 5. 7 : R

2 chamicryeh | fieyexuych A®) - - PN-ISO 5667-5:2017-10
Metnoséé A 5 2 Akceptowalna przez konsumentéw i

3 Zakres: (0,1-1000) NTU 0,38 £ 0,02 NTU £ EIE,I;OIIS 6(? 079027 bez nieprawidlowych zmian. Zgodnos¢
Metoda nefelometryczna A, (S) | Zalecany zakres wartosci do 1,0 ”
Barwa i :

4 . PN-EN ISO 7887:2012 | Akceptowalna przez konsumentéw i

! m(i’i%:aw " A, (8) ! MRl metoda D bez nieprawidlowych zmian. ¥ Zgodnodé
pH L] . ]

5 Zakres: (4,0-10,0) 7,1£0,1 - 11)0N5§31\121)51(2) 6,5-9,5 Zgodnos¢
Metoda potencjometryczna A, (S) §
Przewodnoé¢ elektryczna wlasciwa® i

6 Zakres: (147-1410) pS/cm 548+5 uS/cm PN-EN 27888:1999 2.500 Zgodno$é
Metoda konduktometryczna A, (S)
Obecnosé obcego zapachu 9 1011 ) 5 i Akceptowalna przez konsumentow i i

7 Metoda jakosciowa A, R, (S) BNZ i bez nieprawidlowych zmian. o a—
Obecno$¢ obcego smaku 9 10)11) B T § Akceptowalna przez konsumentow i

8 | Metoda jukoiciowa are | BV FIN-EIN 162252008 bez nieprawidlowych zmian. Zgodnos¢
Stezenie glinu 5

9 Zakres: (0,04-0,32) mg/l 56+6 ng/l PN-92/C-04605.02" 200 Zgodnos¢
Metoda spektrofotometryczna A, (S)
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1876/Z/2022

Wyniki badan:
Lp. Badany parametr i metody Wynik Jednostka Identyfikacja metody Dopuszczalny zakres Stwierdzenie
badawcze/pomiarowe badania badawczej warto$ci** zgodno$ci***
+ niepewno$¢
wyniku
badania*
Kod prébki
1876/Z/22

Ogolna liczba mikroorganizméw .
10 | wtemp. 22 °C (68 h) 7[4;12] jtk/l ml PN-EN ISO 6222:2004 bez nieprawidlowych zmian ? Zgodnosé

Metoda_plytkowa posiew wgleb AR, (S)

Liczba bakterii z grupy coli it on T id
11 ” ; 0 jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 Zgodnosé¢

Metoda filtracji membranowej AR, (S) 12/A1:2017-04

Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
12 | Metoda filtracji membranowej AR, (S) 0 jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 Zgodnos¢

12/A1:2017-04

Liczba Enterokokéw kalowych
13 | Metoda filtracji membranowej AR, (S) 0 jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 Zgodnos¢

Liczba bakterii Clostridium
14 | perfringens lacznie z przetrwalnikami 0 jtk/100ml PN-EN ISO 14189:2016-10 0 Zgodnosé

Metoda_filtracji membranowej A, R, (S)

“Niep ¢ met kreslono jako niep §é q. Wspol k ia k=2; poziom ufnosci 95% z uwzglgdnieniem pobierania probek.
W przypadku analiz mikrobiologicznych podano przedzial ufnosci uzyskanego wyniku wg PN-EN ISO 19036:2020-04.
Symbolem "A” badanie akred) przez PCA zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 1223.
Symbolem "R” ot h dami ref ; X ) h prawa.
Symbolem ,,(8)” oznaczono badanie objete zatwierdzeniem PPIS
W ia wg R dzenia Mini. dewtazdma 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
*“Stwierdzenie zgodnosci (dla wyniké wzalwsie dy)/ i (dla ltatéw poza zakr metody) zgodnie z zasadq okreslong przez w/w akt prawny; oceny zgodnoSci ,, Zgodno$é — wynik pomiaru
zna]du/e .ug ponizej granicy podane_, w :peqﬁkaqi Niezgodnosé — wynik pomiaru zmjduje sig powvze_z granicy podanej w specyf kacj:)
Lab i nf , 2e organ nadzorujqcy ( wyniki) moze posmdaé inng zasadg p decyzji przy
Datay wyk o ia badar sq w zapisach Laboratorium.

m b /pacrk Ak

norma wycofana przez PKN bez zastqpiema

¥ Badanie przeprowadzone paza siedzibq laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébki.
BNZ - bez nieprawidlowych zmian

ap Iny przez prébkob. - sensarylua. Probki wody chl ¢j przed badaniami poddane sq odchl iu wg PN-EN 1622:2006.
? Zaleca sig, aby ogdlna llczba d izmow nie przek - 100  jik/Iml w wodzie wpmwadzanej do sieci wodoc:qgowej - 200 jtk/Iml w kranie konsumenta.
" temperatura 16,4 °C. (pr? iono poprawkg) Korekta za pomocg do komp wplywu temp Y.

Pomiar temperatury w oznaczaniu pH 14,3 °C. (przy p

Pozqdana wanm‘é tego pamr;velru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PUl.
? Wp dk datniania wody powierzchniowej nalezy dgzyé do osiggnigcia warto$ci paramelrycznej nie przekraczajgcej 1, ONTU (
P i

I ,..u.,u'. jed) k mg i) w wodzie po

Laboratorium posiada Decyzje 1/NHK/2022 z dnia 25.01.2022 r. wydang przez PPIS w Limanowej kiéra zatwierdza na okres nd 01.02.2022 . da 31 01 20237 system jako$ci badan wody do spozycia oraz
pobierania prébek wody do badan.

Skargi rozpatrywane sq zgodme z Pmcedurq Nr PO-06 ,,Skargi”

Wyniki badar odnoszq si¢ wylg

ie do badanych probek. Bez p

Sprawozdanie autom %

w zakresie badan fizvkochemicznych i sensorycznych:

w zakresie badan mikrobiologicznych:

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a
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KONIEC SPRAWOZDANIA

ie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Sprawozdanie zatwierdzit:
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